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AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PER 18 ANNI, INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 
NONCHÉ GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI STESSI MEDIANTE 
FINANZA DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 
DEL D.LGS. 50/2016. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte da parte di apposita Commissione di 
aggiudicazione, per intero lotto, unico ed indivisibile, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 183, comma 4 e dell’art. 95 del Codice, fatto salvo il diritto di prelazione del 
promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice. 

All’offerta tecnica verranno attribuiti al massimo 70 punti, all’offerta economica verranno attributi al 
massimo 30 punti secondo i criteri elencati di seguito in ordine decrescente di importanza: 

 

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo 70/100 

Numero Descrizione criteri di valutazione Tipologia Punteggio 

1 Qualità tecnica e funzionale del progetto 

Si terrà conto, quale criterio motivazionale nella valutazione delle 
proposte, della qualità del progetto definitivo, della sua 
completezza, del grado di dettaglio della proposta, del rispetto dei 
Criteri Ambientali Minimi.  

 Max 30 punti 

1.1 Proposte relative alle caratteristiche tecniche, di efficienza 
luminosa, di prestazione energetica, delle sorgenti e degli 
apparecchi e dei sistemi di regolazione del flusso luminoso  

Qualitativo 15 

1.2 Qualità e completezza degli elaborati progettuali del progetto 
definitivo con analitica indicazione degli interventi proposti, degli 
elementi del progetto illuminotecnico, delle specifiche tecniche 
degli apparecchi, della prestazione energetica dell'impianto, del 
sistema di regolazione del flusso luminoso, del bilancio materico 

Qualitativo 10 

1.3 Riduzione del tempo di esecuzione del progetto, rispetto alle 52 
settimane (un anno) indicate nel progetto di fattibilità 

Quantitativo 5 

2 Qualità del servizio e della gestione 

Si terrà conto, quale criterio motivazionale nella valutazione delle 
proposte, della qualità dei servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti, dei servizi di gestione e di 
telecontrollo, del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. 

 Max punti 25 

2.1 Qualità e completezza dei piani di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Qualitativo 10 

2.2 Qualità e funzionalità del servizio di reperibilità, pronto intervento 
e telecontrollo 

Qualitativo 10 

2.3 Utilizzo di energia elettrica verde per il 100% del fabbisogno 
dell'impianto 

Tabellare 5 

3 Qualità e completezza della bozza di convenzione  Max punti 10 
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3.1 Qualità e completezza della bozza di convenzione ed in particolare 
dei miglioramenti nel sistema degli indicatori della performance e 
delle penali, di monitoraggio della concessione. 

Qualitativo 5 

3.2 Realizzazione di un bilancio materico annuale in conformità ai 
criteri premiali dei CAM  

Tabellare 5 

4 Proposte migliorative  Max punti 5 

4.1 Soluzioni migliorative rispetto al progetto di fattibilità a base di gara 
relative:  
‒ alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza che 

ne garantiscano il funzionamento ed il pronto intervento in 
caso di disservizio;  

‒ alla tipologia della torretta (rapida, di tipo fast DC 50 kW con 3 
erogatori, con standard di ricarica DC + AC - CCS, CHAdeMO, 
AC tipo 2) ed alle modalità di copertura sul territorio comunale 
del servizio di ricarica; 

‒ alle caratteristiche superiori a quelle sopra descritte della 
torretta di ricarica. 

Qualitativo 
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OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo 30/100 

Numero Descrizione criteri di valutazione Tipologia Punteggio 

5 Offerta economica  Max 30 punti 

5.1 Ribasso percentuale sul canone annuo di concessione Quantitativo 20 

5.2 Ribasso percentuale sul prezziario DEI/regionale per interventi non 
compresi negli obblighi contrattuali 

Quantitativo 10 

A pena l’esclusione dalla gara la soglia minima da conseguirsi relativamente al punteggio ottenuto per gli 
elementi di valutazione dell'offerta tecnica è di punti 30; qualora tale soglia non venga raggiunta, la 
Commissione non procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta.  

La commissione di gara esaminerà le offerte tecniche ed economiche ed attribuirà i relativi punteggi con il 
utilizzando il metodo aggregativo compensatore. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà 
come segue: 

C(a) = ∑ n (Wi ∗ V(a)i) 

dove: 

‒ C(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a), 
‒ n = numero totale dei requisiti, 
‒ Wi = punteggio attribuito al requisito (i), 
‒ V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.  

I coefficienti V(a)i sono valutati, con riferimento agli elementi quantitativi e qualitativi, come di seguito: 

- Valutazione degli elementi qualitativi 

Gli elementi qualitativi, di cui ai sub-criteri 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1, sono valutati mediante l'attribuzione 
di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al ciascun criterio), 
compreso tra 0 (zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario di gara, secondo la seguente scala di valori: 

 

Giudizio Coefficiente Criterio motivazionale 

Molto adeguato 1,00 Progetto strutturato in modo chiaro preciso ed approfondito ed è 
ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 
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Adeguato 0,75 Progetto adeguato con buona rispondenza alle aspettative 

Mediamente 
adeguato 

0,50 Progetto accettabile ma poco strutturato con aspetti positivi 

Poco adeguato 0,25 Progetto non sufficientemente sviluppato e appena sufficiente 

Per nulla adeguato 0,00 Progetto carente e generico  

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente viene calcolata la media 
dei coefficienti attribuiti, viene attribuito 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza 
riparametrati tutti gli altri coefficienti.  

- Valutazione degli elementi quantitativi e tabellari 

Gli elementi quantitativi sono determinati con riferimento alle seguenti formule per criterio di valutazione: 

- per il criterio 1.3 la formula è la seguente:  

 V(a)i=Tmin/Ta, dove: 

- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 ed 
1, 

- Tmin = minima durata dei lavori dell'offerta più conveniente, 
- Ta = durata dei lavori offerta dal concorrente i-esimo.. 

La durata dovrà essere espressa in settimane e non potrà essere superiore alle 52 settimane indicate 
nel cronoprogramma (elaborato e). 

- per i criteri 2.3 e 3.2, il punteggio assoluto sarà attribuito in relazione alla presenza o assenza del requisito 
richiesto. Si attribuirà il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto ed il punteggio 
predeterminato al concorrente che presenta il requisito richiesto; 

- per il criterio 5.1, a pena di esclusione dalla gara, il canone offerto non potrà essere superiore all'importo 
a base di gara, è prevista l'applicazione della seguente formula: 

- Ci (per Ai <=Asoglia)= X*Ai/Asoglia 
- Ci (per Ai >Asoglia)= X+(1-X)*[ (Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

dove 

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, 
- Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo, 
- Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul canone) dei concorrenti 
- X = 0,85 
- Amax= valore dell'offerta (ribasso) più conveniente. 

La quota percentuale del ribasso dovrà essere espressa in percentuale (%); il calcolo sarà 
effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti.  

‒ per il criterio 5.2, è prevista l'applicazione della seguente formula V(a)i=Ra/Rmax, dove: 
- V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, 
- Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo, 
- Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente. 

La quota percentuale del ribasso dovrà essere espressa in percentuale (%); il calcolo sarà effettuato inserendo 
le percentuali offerte dai concorrenti. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 
del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio  più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
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punteggio proporzionale decrescente. Da un punto di vista matematico si procede alla riparametrazione 
dividendo il punteggio di ciascuna offerta per il punteggio massimo attribuito per quel criterio.  

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica 
attribuiti al concorrente e potrà raggiungere il massimo di 100 punti. Tutti i valori numerici ottenuti in ogni 
fase del procedimento di calcolo saranno calcolati con due cifre decimali con arrotondamento per difetto. 
Tale cifra rimarrà inalterata se il valore della terza cifra decimale sarà minore o uguale a 4 mentre sarà 
incrementata di una unità se il valore della terza cifra decimale sarà maggiore o uguale a 5. 

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Si precisa che con la partecipazione alla gara il concorrente sarà comunque obbligato a eseguire quanto 
previsto nel Disciplinare di Gara ed a rispettare, nell’esecuzione del contratto, le prescrizioni ivi inserite. 


